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Wójt
Gminy Milejewo

ul. Elbląska 47

8ż-316 Milejewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0l'l r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.IJ, zż0I7 r. poz.2294) przesyław zŃączeniu obszarową ocenę zaopattzenia w wodę przeznaazoną

do spo§cia zarokZOż3 naterenie Gminy Milejewo.
Gminę Milejewo zamieszkuje ogółem 3249 osoby. Z wody o kontrolowanej jakości korzysta l00%o

mieszkańców. Mieszkańcy miejscowości Zalesie, Gmina Milejewo (156 osoby) sązaopatrywani w wodę

z wodociągu sieciowego Zalęsię o dobowej produkcji wody wynoszącej 13 m3o natomiast pozostaĘm

mieszkańcom Gminy Milejewo (3093) woda dostarczana jest z wodociągu sieciowęgo Pagórki,

Gmina Tolkmicko (dobowa produkcja 827 m3).

W wodociągu sieciowym Zalesie, woda pozyskiwana jest z dwóch studni głębinowych

i poddawana dwustopniowemu uzdatnianiu, obejmującęmu odżęlazianię na trzęch filtrach (I stopień

uzdatniania) i procesom odmanganiania równiez na trzech filtrach (II stopień uzdatniania). Na stacji

lzdatniania wody w Zalesiu nie prowadzi się stałej dezynfekcji wody. W przypadku w}stąpienia skażeń

mikrobiologicznych prowadzona jest dezynfekcja wody podchlorynem sodu, dozowanym z chlotatora,

zamontowanym w stacji uzdatniania wody.

W Gminię Milejewo bezpośredni nadzor nad jakością wody przeznaczonej do spożycia prowadzony

jest przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji w Elblągu Sp. z o. o.przry ul. Rawskiej

ż4 w Elblągu. W 2023 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej

do spożycia próby wody pobierane byĘ do badań zarówno przęz pracowników Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, jak i przez administratora ww. wodociągów. W ramach kontroli

wewnętrznej zarządca wodociągów sieciowych: Zalęsie i Pagórki pobierał próby wody zgodnie

z zatwietdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w dniu

15.12.2022 r. harmonogramęm pobierania próbek wody do badań, w zakresie parametrów grupy

A i parametrów grupy B określonych w zńączniku nr 2 do obowiązująoego rozporządzenia;

sprawozdania przedĘadał tęrminowo. Jakość wody w obydwu wymienionych systemach zbiorowego

zaopatrzenia w wodę w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w części A (Tabela I) oruz w częściach: B i C
załącznika nr l do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2077 r, w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożyc ia przez ludzi (Dz. U . z 2017 r. poz. ż29 4).

Ponadto, prowadzony monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie tj. trytu, izotoPÓw

promieniotwórczych radu: ka-226 i Ra-228 oraz radonu z ujęó wody ww. wodociągów potwierdził,

że system jest pod kontrolą i nie wymaga specjalnych dziŃń. Kolejne pomiary substanoji

promieniotw órczych w wodzie tj. stężenia izotopów promieniotw órczych radu: Ra-226 i Ra-228 i trytu

naleĘ wykonaó do dnia 16.05.20ż7 r, a stęzenia aktywności radonu do 16,08.2027 r.
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Mając powyższe nawzględzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu lvydał w dniu

0ż.01.2024 r. dla wodociągów sieciowych: Zalesie i Pagórki okresowe oceny jakoŚci wody przeznaczonej

do spoĄcia, w których potwierdził przydatnośó i bezpieczeństwo zdrowotne wody do spozycia

dla mieszkańców Gminy Milejewo.
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